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Test Report
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: AKRETEST - KAPALI HAVUZ - 01.12.2016 - l5:50

z 01.12.2016

z3

: Ana|iz sonuçları 06.03.201l tarihli ve 27866 sayı|ı Resmi Gazete'de yalıınlanan "Yüznıe
Hawzlanrun Tabi Olacağı Sağlık Esaslan Hakkında Yönetmelik" e göre UYGUN
bulunmuştur.
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Analiz $nuçlarl, §ad@ numune alma 6snaslndaki pr@§ koşuılanyla ilgilidir.
Bu raporun hiçbir bölOmu laboratuvann yazllı izni olmadan kopyalananıp çoğaltlıama.
lmzaslz Ve mğhürsüz raporlar geçersizdir.
sonuç|ar deneyi yap!lan numune için geçerlidir.
This rePort sha|l not be repröduced other than in full ğXPect with the permission of thğ laboratory
Tosting rePorts without signafure and seal are not Va|id

The result are valid for itğm which i§ tested.
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Sayfa
(Page No}

Protokol No

, 2l3
(Protocol Number) ı 8163191 aıııriz RApoRU

Analysis Report

Numune Kod No l Mühür No |2o39,7

Numrmenin Geliş Sebebi KİMYASAT.,FİZKSEL VE MlKRoBiYo[,oJK ANAI,\Z

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş İZ}Vm. YüKSEK TEKNOLOJ1 ENSTITüSü

İlgi Yazı Tarih ı,e Sayısı 01.12,2016 l 1

Numımeyi Alan - Alındığı Yer - Tarfü - Saıt AKRETEST -KAPAL] HAVUZ - 01.12.2016 - 15:50

Numunenin Adı - Cinsi - Mırkaşı I{AVUZ SIJYU

Numımenin Ambılaj Şekli ve Etiketi / Mi}dırı BARKOD EtKErıı ı ı ı-r STERİL ŞİşE-l LT PLASTiK ştŞE / 2,0 riTRE

Analizin Başlamı - Bitiş Tırih ve §ıati 01 .12.2016 7'1 :2257 l 05.12.20 6 14:42,.|4

Numunenin Durumu ffi
Fiziksel parametreler Birim

(Unit)
Metot

(Method)

Tayin
Limiti
(Loo}

Analize
Alındığı
Tarih

Mevzuat Lirniti
Deney Sonucu
(The test result)En Az En Çok

*Renk PVCo Bs EN lso 7887 u.V.
SPEKTROFOTOMETRE

2 02.12.2o16 0 10.00 2.22

*Bulanıklık NTu Ts 5091 EN lso
7O27:2004 BULANlKLlK

öLçER

02.12.2a16 0 0.50 0.35

Kimyasal Parametreler
Birim
(Unit}

Metot
(Method)

Tayin
Limiti
{Loo}

Analize
Alındığı
Tarih

Mevzuat l-imiti
Deney §onucu
(The test result)

En Az En Çok
*pH -logH Ts EN lso 10523

MULTlMETRE
02.12.2016 6.50 7.80 7.66

* Nitrat mg/L Ts 6231 U.V
SPEKTROFOTOMETRE

1 02.12.?016 0 50.00 8.12

*Baglı Klor mg/L Ts 6229 EN lso 7393_2
SPEKTROFOTOMETRE

a212.2016 0 0.2a 0.04

*siyanürık Asit mgll |ŞLETME içlMEToT
SPEKTROFOTOMETRE

2 02.12.2016 0 ,t00.00
3.84

*Toplam Alkalinite ppm CaCO3 TS 3790 EN lso 9963-1
DiJiTAL T|TRATÖR

1,50 o?.12.2016 30.00 180.00 34

*Bakır mg/L TS 3653:1981 U.V.
SPEKTROFOTOMETRE

0.2 02.12.2016 0 ,1.00 <0.2

*Nitrıi mg/L Ts 7526 EN 26777 U.V.
SPEKROFOTOMETRE

0.03 02,12.2016 0 0.50 <0-03

*Amonyum mg/L Ts 7159 U.V.
SPEKROFOTOMETRE

0.05 02,12.2o16 0 0.50 <0.05

*Alüminyum mgll TS lSO 10566:2000 U.V.
SPEKROFOTOMETRE

0.04 02.12.2o16 0 0.20 <0.04
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Analız $nuçları, gdece numune alma 6nasındaki pros€s koşullany|a ilgiıidir.

Bu raPorun hiçbir urlomü laboEtuvar|n yElh izni olmadan kopyalananlp ç€altı|amaz.
imzasız ve mOhursüz raporlar geçğrsizdır.

sonuçlar deneyi yapllan numune için gğçerıidir.

This Iğport shall not b6 reproduc6d othor than in full expect üth the pormission of the |aboratory

Tesling repor§ without sıgnature and seaı are not Valid

The result are Valid for itom which is test6d. Form No: AKRE.Frn.47
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Analı1sis Report

M ikrobiyolojik Parametreler Birim
(Unlt}

Metot
(Method}

Tayin
Limiti
(Loo)

Analize
Alındığı
Tarih

Mevzuai Limiti
Deney Sonucu

(The test result}En Az En Çok

'Toplam Koloni Sayımı (37"C - 48 Saat -
22'C - 72 Saat)

CFU/ml TS EN lso 6222 DÖKME
PLAKAYÖNTEM|

01 .12.2016 0 200.00 14

*Pseudomonas aeruginosa CFU/100 ml Ts EN lso 16266
MEMBRANLA SÜZME

YöNTEMi

o,1.12.2016 0 0 0

*Toplam Koliform Bakteri CFU/,I00 ml Ts EN lso 9308-1
MEMBRANLASÜZME

YöNTEMi

01.12.2016 0 0 0

ıEscherichia coli (E.coli) CFU/100 ml Ts EN lso 9308_1
MEMBRANLA SÜZME

YöNTEMl

01.12,?016 0 0 0

yerinde Bakılan parametreler Birim
(Unit)

Metot
(Method)

Tayin
Limiti
(Loo}

Analize
Alındığı
Tarih

Mevzuat Limiti
Deney Sonucu

(The test resuit)En Az En Çok
*Sıçaklık (Kapalı Havuz) "c sM 2550 s1 -2012

PoRTATiF
MuLTiMETRE

01j2,2016 26.00 28.00 26.7

*Serbest Klor (Kapalı Havuz) mg/L TS 5229 EN lso 7393-2
SPEKTROFOTOMETRE

0.,1 01j22016 1.00 1.50 1.30

NoT : ''' ile işaretlj den€yier akredibsyon kapsamlndadİ,
'#'ile işa.etli paEmebolerve^/era pa€mebık degoderi i|giıa yondmelilde yer almamakEdtr.
- Numune AkĞtest Numunğ Kabul Klaterleri're üygun oıa€k kabul edilmiştiİ,
_ Genaşlehlmiş olçüm Beli§izİik|eri Müşterj talebawya yasl mMuadarzo,unıu ktldığl durumlarda bel'tilt.
, KoyU renkte v€ klrmızl lenkle yclımlş olan ahaliz sonuçlaii ilgj]i m@uat lamitleai dışndadür.
, cFU (kob) : Colony Foming Unlt (kolonioluşfuEn birim)

Deney sonuçIarının değerlendirilmesi : Yukarıdaki analiz sonuçları 06.03.201'| tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yüzme
(Eva|uation of füe test results) Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik" e göre UYGUN bulunmuştur.
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Analiz sonuçlarl, sadece numune alma esnasındaki pro§6s koşullanyla
Bu Eporun hiçbir bajlomü ıabohfuvann yazllı izni olmadan kopyalananlp çoğaltılamaz.
imza§ız Ve mühüls0z raporlar geçersizdir,
sonuçİa. deneyi yapılan numune için geçeİlidir.
This roport sha|l not be reproduced otherthan in full epect with the Pormission ofth€ laboıatory

Ake Çevre Glda ve End. Analiz Hizm. san. Tic. Ltd. Şti
lsmet inönu Mahaı16i 20E3. sokak No:12lB Ç§me/izMiR

TeI:0(232) 712 14 16 Fax:0(232) 712 28 30
ef osia: akrete§t@akrğest.co m

web:ww.akr6t€§t.com

YayınTarihi: ğ5.1?.2014 FormRğVizyonNo/Tarahi:01/01.04.2016
Tğstıng reports without signature and seal are not Valid
The result are valid for item which is tesied. Form No: AKRE.Frm.47


