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Milisterinin Ad1 : IZMIR YOKSEK TEKNOLOJi ENSTITUSU
(Customer Name)
Miisterinin Adresi : IZMIR YUKSEK TEKNOLOJI ENSTITUSU KAMPUSU URLA/IZMIR
(Customer Address)

Gelen Evrak Tarih ve Sayis:
(Date and number of the incoming

document)

Numunenin Cinsi ve Sinifi
(The kind and class of the test item)

Numunenin Alindigi Yer-Tarih ve Saati
(Date of Test)

Numunenin Kabul Tarihi
(The date of receipt of test item)

Raporun Sayfa Sayis1
(Number of pages of the Report)

Aciklamalar : Analiz sonuglar1 06.03.2011 tarihli ve 27866 sayilt Resmi Gazete'de yayimlanan "Y{izme
(Remarks) Havuzlarmin Tabi Olacag: Saglik Esaslar1 Hakkinda Yonetmelik" e gore UYGUN
bulunmustur.
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: 04.11.2015

Analiz sonuglari, sadece numune alma esnasindaki proses kogullariyla ilgilidir.

Bu raporun higbir bolima laboratuvarin yazih izni olmadan kopyalananip gogaltilamaz..
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imzasiz ve muharsiiz raporlar gegersizdir.

Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir.

This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory
Testing reports without signature and seal are not valid

The result are valid for item which is tested.
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Protokol No .
(Protocol Number) * 8151501 AN ALIZ. RAPORU
Analysis Report
Numune Kod No
Numunenin Gelis Sebebi KIMYASAL,FIZIKSEL VE MIKROBIYOLOJIK ANALIZ
Numuneyi Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug IZMIR YUKSEK TEKNOLOJI ENSTITUST
figi Yaz1 Tarih ve Sayisi 03.11.2015 / 1
Numunenin Alindig: Yer - Tarih ve Saati KAPALI HAVUZ - 03.11.2015 - 10:15
Numunenin Adi-Cinsi-Markasi/Uret. Firma Adi HAVUZ SUYU
Numunenin Ambalaj Sekli ve Etiketi / Miktar: BARKOD ETIKETLI/1 LT. STERIL SISE - 1 LT. PLASTIK SISE/ 2,0 LITRE
Analizin Baglama-Bitis Tarih ve Saati 04.11.2015 12:47:40/ 06.11.2015 14:24:49
Numunenin Durumu SOGUK ZINCIR
i t Limiti
Fiziksel Parametreler Birim . Metot Tayin Limiti ::::g'zﬁ LI Deney Sonucu
(Unit) (Method) LoQ Tarihg EnAz |En Cok |(The test result)
* Renk PY/Co BS EN ISO 7887 U.V. 2 04.11.2015 0 10.00 215
SPEKTROFOTOMETRE
* Bulanikiik NTU TS 5091 EN ISO - 04.11.2015 0 0.50 0.45
7027:2004 BULANIKLIK
OLCER
- P Analize Mevzuat Limiti
: Birim Metot Tayin Limiti S Deney Sonucu
Kimyasal Parametreler (Unit) (Method) LoQ A_'If:g;‘g' EnAz |En Cok |(The test result)
* pH -log H TS EN ISO 10523 - 04.11.2015| 6.50 7.80 6.60
MULTIMETRE
* Bakir mg/L TS 3653:1981 U.V. 0.2 04112015 O 1.00 | Tespit Edilmedi
SPEKTROFOTOMETRE
* Nitrat mg/L TS 6231 UV 1 04.11.2015 0 50.00 1.74
SPEKTROFOTOMETRE
* Nitrit mg/L TS 7526 EN 26777 U.V. 0.03 04.11.2015 0 0.50 | Tespit Edilmedi
SPEKROFOTOMETRE
* Amonyum mg/L TS 7159 U.V. 0.05 04.11.2015 0 0.50 0.05
SPEKROFOTOMETRE
* Aliminyum mg/l. | TSSO 10566:2000 U.V. 0.04 04.11.2015 0 0.20 0.05
SPEKROFOTOMETRE
* Bagh Kior mg/L TS 6229 EN ISO 7393-2 - 04.11.2015 0 0.20 0.15
SPEKTROFOTOMETRE
* Siyaniirik Asit mg/L ISLETME ICI METOT 2 04.11.2015 0 100.00 41.55
SPEKTROFOTOMETRE
* Toplam Alkalinite ppm TS 3790 EN 1SO 9963-1 1.50 04.11.2015| 30.00 180.00 48
CaCo3 DUITAL TITRATOR
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Analiz sonuglar, sadece numune alma esnasindaki proses kogullariyla ilgilidir. U232 712 14 1h Akre Gevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Lid. §ti
Bu raporun higbir bsluma laboratuvarin yazili izni olmadan kopyalananip gogaltilamaz. ax 1023271228 30 Ismet Inoni: Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Cesme/IZMIR
Imzasiz ve muhirsiiz raporiar gegersizdir. = Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 712 28 30
Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir. e-posta: akretest@akretest.com
This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the labora Web: www.akretest.com
Testing reports without signature and seal are not valid
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TURK AKREDITASYON KURUMU

TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafindan akredite edilmistir

_ AKRE
SU ANALIZ LABORATUVARI

1

TURKAR

)

Test
TS EN ISO/IEC 17025

- CFU (kob) : Colony Forming Unit (koloni olusturan birim)

Deney sonuglarinin degerlendirilmesi :

(Evaluation of the test results)

AB-0972-T
Ismet Indnu Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Gesme/IZMIR
Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 712 28 30 8151501
i :3/3
P
(Page No) ‘ 11-15
Protokol No s
(Protocol Number)  : 8151501 ANALIZ RAPORU
Analysis Report
. : ; Analize Mevzuat Limiti
. i - Birim Metot Tayin Limiti % Deney Sonucu
Mikrobiyolojik Parametreler (Unit) (Method) LoQ A.?:g;’g' EnAz |En Gok |(The test resuilt)
* Pseudomonas aeruginosa CFU/100 TS EN ISO 16266 = 04.11.2015 0 0 0
mi MEMBRANLA SUZME
YONTEMI
* Toplam Koliform Bakteri CFU/100 TS EN ISO 9308-1 = 04.11.2015 Y 0 0
mi MEMBRANLA SUZME
YONTEMI
* Escherichia coli (E.coli) CFU/100 TS EN ISO 9308-1 - 04.11.2015 0 0 0
mi MEMBRANLA SUZME
YONTEMI
* Toplam Koloni Sayimi (37°C - 48 Saat- | CFU/mi | TS EN 1SO 6222 DOKME s 04.11.2015 0 200.00 0
22°C - 72 Saat) PLAKA YONTEMI
- p g Analize Mevzuat Limiti
: Birim Metot Tayin Limiti = Deney Sonucu
Yerinde Bakilan Parametreler (Unit) (Method) LoQ A_I;::;‘gx EnAz |EnGok (The test result)
* Sicaklik (Kapali Havuz) G SM 2550 B1 - 2012 - 03.11.2015| 26.00 | 28.00 26.1
PORTATIF
MULTIMETRE
* Serbest Klor (Kapalt Havuz) mg/lL | TS 6229 ENISO 7393-2 0.1 03.11.2015| 1.00 1.50 1.49
SPEKTROFOTOMETRE
NOT: **' jle igaretli y
'# ' ile isaretli fer velveya i ligili ikie yer
- Akretest Kabul Krif ‘ne uygun olarak kabul edilmistir.
i is Olgiim Maisteri talebi veya yasal zoruniu kildig belitilir.
- Koyu renkte ve kirmizi renkie yazilmig olan analiz ilgili at limitieri

Yukandaki analiz sonuglari 06.03.2011 tarihli ve 27866 sayih Resmi Gazetede yayimlanan "Yizme
Havuzlarinin Tabi Olacad: Saglik Esaslarn Hakkinda Yonetmelik" e gére UYGUN bulunmustur.

Numun, a Sorumliusu
¥ g
ENIz
Biyolo

Imzasiz ve mihirstz raporlar geqersnzdor
Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir.

This report shall not be reproduced other than in full expect with the permisgie
Testing reports without signature and seal are not valid

The result are valid for item which is tested.
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