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(Customer Name)
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Gelen Evrak Tarih ve Sayisi ¢ 21.09.2015 / 1
(Date and number of the incoming

document)

Numunenin Cinsi ve Sinifi HAVUZ SUYU

(The kind and class of the test item)

X3

Numunenin Alindi@i Yer-Tarih ve Saati

: KAPALI HAVUZ - 21.09.2015 - 12:30

(Date of Test)
Numunenin Kabul Tarihi : 21.09.2015
(The date of receipt of test item)
Raporun Sayfa Sayisi ¢ 3
(Number of pages of the Report)
Aciklamalar : Analiz sonuglar1 06.03.2011 tarihli ve 27866 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan "Ytizme
(Remarks) Havuzlarmin Tabi Olacag Saglik Esaslari Hakkinda Yonetmelik" e gore UYGUN
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Analiz sonuglan, sadece numune alma esnasindaki proses kosullariyla ilgilidir.

Bu raporun higbir bélumi laboratuvarin yazih izni olmadan kopyalananip ¢ogaltilamaz..

Imzasiz ve muhurstz raporiar gegersizdir.

Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir.

This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laboratory
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(Page No) :2/3 09-15
Protokol No ~ .
(Protocol Number) * 8151472 ANALIZ. RAPORU
Analysis Report
Numune Kod No
Numunenin Gelis Sebebi KIMYASAL,FIZIKSEL VE MIKROBIYOLOJIK ANALIZ
Numuneyi Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus [ZMIR YUKSEK TEKNOLOJI ENSTITUSU
ilgi Yaz1 Tarih ve Sayist 21.09.2015 / 1
Numunenin Alindig: Yer - Tarih ve Saati KAPALI HAVUZ - 21.09.2015 - 12:30
Numunenin Adi-Cinsi-Markasi/Uret. Firma Adt HAVUZ SUYU
Numunenin Ambalaj Sekli ve Etiketi / Miktar: BARKOD ETIKETLI/1 LT. STERIL SISE - 1 LT. PLASTIK SISE/ 2,0 LITRE
Analizin Baglama-Bitis Tarih ve Saati 21.09.2015 13:59:51 / 23.09.2015 09:59:14
Numunenin Durumu SOGUK ZINCIR
i M t Limiti
T Birim Metot Tayin Limiti IA\‘? :::‘; evzuat Limit Deney Sonucu
(Unit) (Method) LoQ Tarih En Az En Gok (The test result)
* Renk PYCo BS EN ISO 7887 U.V. 2 21.09.2015 0 10.00 2.84
SPEKTROFOTOMETRE
* Bulanikhik NTU TS 5091 EN ISO - 21.092015| O 0.50 0.34
7027:2004 BULANIKLIK
OLCER
: T Analize Mevzuat Limiti
" Birim Metot Tayin Limiti Deney Sonucu
Kimyasal Parametreler ” Alindig
¥ (Unit) (Method) LoQ T aﬁhg EnAz |En Gok |(The test result
* pH -log H TS EN ISO 10523 - 21.09.2015| 6.50 7.80 6.58
MULTIMETRE
* Bakir mg/L TS 3653:1981 U.V. 0.2 21.09.2015 Y 1.00 | Tespit Ediimedi
SPEKTROFOTOMETRE
* Nitrat mg/L TS 6231 UV 1 21.092015| O 50.00 5.15
SPEKTROFOTOMETRE
* Nitrit ma/L TS 7526 EN 26777 U.V. 0.03 21.09.2015 0 0.50 0.03
SPEKROFOTOMETRE
SPEKROFOTOMETRE
* Aliminyum mg/. | TS ISO 10566:2000 U.V. 0.04 21.09.2015 0 0.20 0.05
SPEKROFOTOMETRE
* Bagh Kior mg/L | TS 6229 EN ISO 7393-2 . 21.00.2015| O 0.20 0.09
SPEKTROFOTOMETRE
* Siyanirik Asit mg/L ISLETME ICI METOT 2 21.09.2015 0 100.00 27.49
SPEKTROFOTOMETRE
% Toplam Alkalinite ppm TS 3790 EN ISO 9963-1 1.50 21.09.2015| 30.00 180.00 85
CaCo3 DIJITAL TITRATOR
Akre Cevre Gida ve End,
- pd_
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Analiz sonuglan, sadece numune alma esnasindaki proses kogullaryla ilgilidir. - a» =

Bu raporun higbir balimi laboratuvarin yazili izni olmadan kopyalananip gogamlaméf‘g fgg}‘ 4l :

Imzasiz ve mihirsaz raporlar gegersizdir. v O3 TI2 N
Sonuglar deneyi yapilan numune igin gecerlidir. Fax 1023271228 30
This report shall not be reproduced other than in full expect with the permission of the laborato
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Akre Cevre Gida ve End. Analiz Hizm. San. Tic. Ltd. $ti
Ismet [noni: Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Cesme/IZMIR
Tel: 0(232) 712 14 16 Fax: 0(232) 71228 30

Yayin Tarihi: 05.12.2014

e-posta: akretest@akretest.com
Web: www.akretest.com

Form Revizyon Tarihi / No : -/ 00




E TURKAK
- To, A - )
- o T Rel. TURK AKREDITASYON KURUMU .
e F®- TURKISH ACCREDITATION AGENCY TURKA(X
P P tarafindan akredite edilmistir @
- e W
Test
dk”e feSf AKRE IS EN ISOEC 17025
SU ANALIZ LABORATUVARI AB-0972-T
Ismet Inéni Mahallesi 2083. Sokak No:12/B Cesme/IZMIR
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Swyta :3/3
(Page No) ? 09-15
Protokol No .
(Protocol Number)  : 8151472 ANALIZ RAPORU
Analysis Report
- .. | Analize Mevzuat Limiti
: . s Birim Metot Tayin Limiti Deney Sonucu
Mikrobiyolojik Parametreler (Unit) (Method) LoQ A.';::;?' EnAz |EnCok |(The test result)
* Pseudomonas aeruginosa CFU/100 TS EN ISO 16266 = 21.09.2015 0 0 0
mi MEMBRANLA SUZME
YONTEMI
* Toplam Koliform Bakteri CFU/100 TS EN ISO 9308-1 = 21.09.2015 0 0 0
mi MEMBRANLA SUZME
YONTEMI
* Escherichia coli (E.coli) CFU/100 TS EN 1SO 9308-1 - 21.09.2015 0 0 0
mi MEMBRANLA SUZME
YONTEMI
* Toplam Koloni Sayimi (37°C - 48 Saat- | CFU/mi | TS EN ISO 6222 DOKME ' 21.002015| O 200.00 0
22°C - 72 Saat) PLAKA YONTEMI
- .. ...| Analize Mevzuat Limiti
. Birim Metot Tayin Limiti 2 Deney Sonucu
Yerinde Bakilan Parametreler (Unit) (Method) LoQ A-Il!;\:ii;‘gn EnAz |En GoK (The test result)
* Sicaklik (Kapali Havuz) °c SM 2550 B1 - 2012 - 21.09.2015| 26.00 28.00 26.6
PORTATIF
MULTIMETRE
* Serbest Klor (Kapali Havuz) mg/L | TS 6229 ENISO 7393-2 0.1 21.09.2015| 1.00 1.50 1.49
SPEKTROFOTOMETRE
NOT: . ile igaretli i
'# ' lle igaretli p velveya p Higili yer
- Akretest Kabul 'ne uygun olarak kabul edilmistir.
- i i i Misteri talebi veya yasal ar zoruniu kildids belirtilir.
- Koyu renkte ve kirmizi renkie olan analiz ilgili fimitleri
- CFU (kob) : Colony Forming Unit (koloni olugturan birim)
Deney sonuglannin degerlendirilmesi : Yukaridaki analiz sonuglan 06.03.2011 tarihli ve 27866 sayili Resmi Gazetede yayimlanan "Ylizme
(Evaluation of the test results) Havuzlarinin Tabi Olacagi Saglik Esaslarn Hakkinda Yoénetmelik" e gére UYGUN bulunmustur.
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imzaslz ve mihirsiz raporlar gegemtzdar
Sonuglar deneyi yapilan numune igin gegerlidir.

Testing reports without signature and seal are not valid
The result are valid for item which is tested.
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