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(Cus\omer Address)

Çelen Eyrak larih v_e Sayısı . : L0.12.2015 / l
(Date and number af the incoming
document)

Numunenin Cinsi ve Sınıfı : HAVUZ SUYU
(The kind and class of the test item)

NumuneninAlrndığıYer_Tarihve§ıati : KAPALI HAWZ - rc.0.20|j- ll:l5
(Date of Test)

Numunenin Kıbui Tırihi : 10.12.2015
(The date of receipt of test item)

Raporun §ayfa §aysı : 3

Q,{umber af pages of the Report)

Açıklamaiar : Analiz sonuçları 06.03.2011 taribli ve 27866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yüzrrıe
(R.eruarh) Havuzlarının Tabi Olacağı Sağhk Esaslan Hakk]nda Yönefuelik" e göre UYGUN

bulunmuştur.

Mühür Terih Laboratuvaritdfllrü

___J# İll:,:i,Ii."Jİl"",,?]lr*ur,, (Daıe) -ü;;;;;rt";/*; 

/--,,,J ,ğ--*"- '.',, j, ,:,,',:'ijD nJ2,20l5 fqOür*-o3 "-* l"'...',"l,.,.:,:,,,.,:zi; / Kın7ı6ger /akreteSt ,,l'ir,.. ili,.,|, / ,/ ,- ,/ /i,, i,2.j., t \l c |ı\

r:ıx:02lZ 112283|)

Analiz sonuçıarl, sadeco nğmune aima esnaslndaki proses koşullaflyla ilgilidi..
BU raporun hiçbir bölümü laboratuvarln yazıİı izni olmadan kopya|ananip çoğaltılamaz,
imzaslz ve mühüfsüz raporlar geçğrsizdir,
sonuçlar d€neyi yapllan numffie içın geçerlidir,
This report shall not b€ roproduced othor than in full expect with the Prmis§aon oi ti]e laboratory
Testing reports without signatura and §eaI ar€ not VaIid
The result a'6 valid for item which is tested, 
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Tel; 0(232) 712 14 16 Faxı 0(232) 712 28 30§ayfa
{Page No}

Protokol No

,! 2l3

(Protocol Number) : 8151533 ANALİZ RAPORU
Analysis Report

Numune Kod No

Numunenin Geliş Stbebi KiMYASAL.FİZİKSEL VE MIKROB[YoLo.IİK ANALiZ
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş iZMiR YüKSEK TEKNoLoJi ENST]TüSü
İgi Yazı Tarih ve Sayrsı 1a.12.2015 i 1

Numunenin A|ındığı Yer _ Tırih ve §ııti KAPAt.l tlAVUZ - l0.12.2015 - 11:l5
Numunenin Adı-Cinsi-MarkısılÜrtt. Firmt Adı F{AYUZ SUYLİ
Numunenin Ambalaj Şek|i ve Etiketi / Miktarı BARKOD ETİKETI.i/ı LT. sTERİi- ŞiŞE _ t LT. PLASTIK ŞiŞE/ 2,0 LİTRE
Analizin Başlama-Bitiş Tarih ve Saati 10.12.20l5 13:08:l8 l 

'2.|2.2015 
l3:09:46

Numunenin Durumu SOGUK ZINCIR

Fiziksel ParametreIef Birim
(Unit)

Metot
{Method}

Tayin Limiti
LoQ

Anaiize
Alındığı
Tarih

Mevzuat Limiti
Deney Sonucu

(The test ıesult}En,Az En Çok
* 

Renk Pt/Co Bs EN lso 7887 u.V,
SPEKTROFOTOMETRE

2 10,12.2a15 0 10.00 2.32

* 
Bulanıklık NTU Ts 5091 EN ıSo

7027:20a4 BULAN|KLIK
öLçER

1a32.2o15 0 0.50 0.25

Kimyasai Parametreler Birim
(Unit)

Metot
{Method}

Tayin Limiti
LoQ

Analize
Alındığı
Tarih

Mevzuat Limiti
Deney Sonucu

(The test result}En Az En Çok
*pH -logH TS EN lso 10523

MuLTiMETRE
10.12.2a15 6.50 7.80 7.05

* 
Bak,r mg/L TS 3653:1981 U.V.

SPEKTROFOTOMETRE
a.2 10.12,2015 0 1.00 Tespit Edilmedi

* 
Nitrat mg/L Ts 6231 U.V

SPEKTROFOTOMETRE
1 1a12.2a15 0 50.00 1,27

* 
Nitrit mg/L Ts 7526 EN 26777 U.V.

SPEKROFOTOMETRE
0.03 1o.12.2a15 0 0.50 0.03

* 
Amonyum mg/L TS 7159 u.V.

SPEKROFOTOMETRE
0.05 10.12,2a15 0 0.50 0.05

* Alüminyum mgil TS lSO 10566:2000 U.V.
SPEKROFOTOMETRE

0.04 10.12,2a15 0 0,20 0.04

* Bagh Kıor mg/L Ts 6229 EN |so 7393_2
SPEKTROFOTOMETRE

10.12.2o15 0 0.20 a,a2

* 
siyanürik Asit mg/L |şLETME içıMEToT

SPEKTROFOTOMETRE
2 10.12.2015 0 100.00 35.50

* 
Toplam Aikalinite ppm

CaCO3
Ts 3790 EN lso 99ö3-1

DıJiTAL TiTRATÖR
1.50 10.12.2o15 30.00 180.00

- - ?J!r_*
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Analiz sonuçları, sadece numune alma esnasındakı proses koşullanyla ilgılidir akre/eİ'//
Bu İaporun hiçbir bölümü ıaboratuvarın yazııı izni otmadan kopyalananıp çoğallılamaz. ,/
imzaslz ve mühürs(u rapoflar gePrsizdir, /
§onuçlar deneyi yapı'an numune için ğeçeflıdf. '/
This repoi Shall not be feproduced other than in full expect with ihe pefmission of ihe laboratory
Testang feports withouı sıgnatufo and sğal are not valid
The reşult are valid for iiem which is tested.
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AKRE
SU ANALİZ LABORATUVARİ
lsmet lnönü Mahallesi 2083. Sokak No:12lB Çeşm*İZlvlİn

Tel: 0(232) 712 14 16 Faxı 0(232) 712 28 30
§ayfa
(Page No}

Protokol No
(Protocol ilumbı}

3l3

: 8151533 ANALİZ RAPORU
Analvsis Repart

M i krobiyolojik Parametreler Birim
(Unit)

Metot
{Method}

Tayin Limiti
LoQ

Analize
Aiındığı
Tarih

Merrrat Llrnlt-
I

En Az Ien eoı, 
I

Deney Sonucu
(The test result)

* Pseudomonas aeruginosa cFU/100
ml

Ts EN lso 16266
MEMBRANLASÜZME

YÖNTEMı

10.12.2o15 0 0 0

* 
Top|am Koliform Bakteri cFU/100

ml
Ts EN lso 9308-1

MEMBRANLA SÜZME
YöNTEMl

1a12.2015 0 0 0

* 
Escherichia coli (E.coli) cFUi100

ml

Ts EN lso 9308_1
MEMBRANİ-A SÜZME

YöNTEMı

10.12.2015 0 0 0

* Toplam Koloni Sayımı (37'C - 48 Saat -
22"Ç ^ 72 saal).

CFU/ml Ts EN lso 6222 DÖKME
PLAI(A YÖNTEMİ

10.12.2a15 0 200.00 0

yerinde Bakılan parametreler Bırim
(Unit}

Metot
(Method}

Tayin Lımıtİ
LoQ

Analize
Alındığı
Tarih

iüevzuat Limiti
Deney Sonucu

(ThE test rc§ult)En Az En Çok
* Sıcaklık (Kapalı Havuz) "c sM 2550 81 -2012

PoRTATİF
MULTiMETRE

10.12.2015 26.00 28.00 26.2

* 
Serbest Klor (Kapa|ı Havuz) mg/L Ts 6229 EN |so 7393_2

SPEKTROFOTOMETRE
0.1 1CI.12.2015 1,00 1.50 1.47

NoT : ' * ' i|e iş3retli deneyler akredıtasyon kapsamlndadır
'# ' ile işaretli pafamekeleİ Ve/veya parametrik degeıleıj ilgili yönetmelikte yef almamaktadlr.
- Numune AkGtesi Numuna Kabul K.il€deri'ne uygun olaEk kabuı edalmi$ar.
- Genişlelilmiş Öbijm Beli§izjik|eai Mü9efi taıebi veyğ yasal mevzuatıar zorunlu kıı(tüİ duruml8.da beliniı,r.
- Koyu Ğnkte ve klmızı renkle y@dmlş olan analiİ $nuç]aü iıoilj mevzuat limilleri dlşindadıt.
- cFU (kcb) | colony Foming Unh (koloni oluşlu.an biİim)

Deney sonuçlarının değerlendirilmesi : Yukarıdaki analiz sonuçları 06-03.201 1 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yüzme
(Evaluation of the te§t results) Havuzlarının Tabi Olacağı Sağ|ık Esasları Hakkında Yönetmelik" e göre UYGUN bulunmuştur.

a sorumlusu Mikrobiyolcii LabıtSorumlusu

"",\I;l,.-y*
ENiz

[.aboratuvar
(Laboratory A

ömer öi
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Numune

€,

Analiz sonuçıarü. gdec numuno alma asnasındaki pro§as koşu.lar|yıa ,'nuo',/M{ :--*İ; ; 
"'

Bu raporun hiçbir Mlümü labofatuyarın yazılı izni olmadan ko py"ı"nun İÇf,J{ıılu^r2/ Fıi j jj) 7 i?' 28'3l:,

imzaslz Ve mühürsüz raportar goPrsizdir.
sonuçlar deneyi yapülan numunG ıçin g€çerlidjr.
This roport shalı not be repfoduced othof than in full Bxpec1 with the penY]ission of the laboratory
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